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1  Allgemeines

1.1  Neuerungen in der Firmware

	■ profi-air Feuchtesensor intern (benötigt mindestens Firmware Version 3.03)
	■ profi-air VOC Sensor intern (benötigt mindestens Firmware Version 3.14)
	■ Ergänzung profi-air 130 flat

1.2  Aktuelle Version Firmware

1.3  Aktuelle Version Software profi-air cockpit pro

Die aktuelle Firmware Version lautet  3.14.

Die aktuelle Version der Inbetriebnahme-Software profi-air cockpit pro lautet 2.3.5.71.

Damit Sie die Steuerplatine Ihres profi-air Lüftungsgeräts (gilt nur für profi-air flat / flex) updaten können, benötigen Sie zuerst  
die  aktuelle Version von profi-air cockpit pro. Dieses können Sie kostenlos von unserer Homepage auf Ihren PC oder Laptop 
 herunter laden. In der aktuellen Version ist auch immer die aktuelle Firmware für die Steuerplatine hinterlegt.

In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die Firmware der profi-air Lüftungsgeräte (flat / flex) aktualisieren und welche 
 Vorsichtsmaßnahmen Sie beachten müssen.

Lesen Sie diese Anleitung vor der Aktualisierung der Firmware aufmerksam durch.

Wenn während der Aktualisierung der Firmware ein Fehler auftritt, kann das Lüftungsgerät unter Umständen 
nicht mehr verwendet werden. In diesem Fall muss die Steuerplatine ausgetauscht werden.
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2 Installation der Software profi-air cockpit pro

Geben Sie im Suchfeld „profi-air cockpit“ ein und klicken Sie anschließend auf 
Suchen.

Sie erreichen den Download der Software unter folgendem Direktlink:  
https://www.fraenkische.com/de-DE/downloads?q=profi-air%20cockpit

Falls dies nicht funktioniert: Gehen Sie auf https://www.fraenkische.com

Wählen Sie oben den Reiter „Downloads“ aus.

Laden Sie die Software herunter und entpacken Sie die .zip Datei.

Starten Sie die Installation.

Hinweis: Alte Versionen sollten vorher deinstalliert werden.

Bedienungsanleitung – profi-air flat / flex Firmware-Update 5



5

6

8

9

7 Falls keine zusätzlichen Treiber benötigt wurden, bekommen Sie den Hinweis, dass 
Ihre Microsoft Inbox Treiber verwendet werden. Diesen einfach bestätigen.

Bestätigen Sie die Installation der benötigten USB-Treiber.

Geben Sie das Verzeichnis an, welches für die Installation von profi-air cockpit pro 
verwendet werden soll.

Stellen Sie mit einem profi-air cockpit pro Anschlusskabel (USB) eine Verbindung 
zwischen Ihrem Laptop und dem Lüftungsgerät her und starten Sie die Software.

Wählen Sie hier die gewünschte Sprache aus und verbinden Sie das entsprechende 
Lüftungsgerät.
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Wählen Sie das Profil „Installateur“

Passwort: 1234

Nun ist die Vorbereitung zum Firmware-Update abgeschlossen.
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Die Aktualisierung läuft automatisch an.

Der Prozess stoppt automatisch, wenn Sie einen Arbeitsschritt durchführen 
 müssen.

Trennen Sie das Lüftungsgerät vom Stromnetz und verbinden es anschließend 
 wieder. Achtung: Das USB-Kabel muss verbunden bleiben!

Der Prozess läuft automatisch weiter, sobald das Lüftungsgerät wieder zur 
 Verfügung steht.

Im nächsten Schritt trennen Sie das Lüftungsgeräte wieder vom Stromnetz und 
 verbinden es erneut. 

Während dieses Schrittes bleibt die USB-Verbindung getrennt!

Klicken Sie nun auf den Reiter Software.

Hier sehen sie nun die Firmware Version der Steuerplatine sowie den Stand der 
Software profi-air cockpit pro.

Wenn die neue Firmware Version aktueller ist, als die installierte, können Sie das 
Update starten.

Nachdem die alte Firmware gelöscht und die neue kopiert wurde, stoppt der Pro-
zess erneut.

Nun trennen Sie das USB-Kabel vom PC / Laptop.

3  Anleitung zum Firmware-Update

Nachdem die Software profi-air cockpit pro in der aktuellen Version installiert wurde und eine Verbindung mit dem Lüftungs-
gerät profi-air flat / flex mit dem Profil „Installateur“ besteht, können Sie mit dem Firmware-Update der Steuerplatine beginnen.

Bevor Sie mit dem Updateprozess beginnen, notieren/speichern Sie sich bitte Ihre Einstellungen, da während des Update-
prozesses die Werkseinstellungen wieder hergestellt werden. Die folgenden Einstellungen werden durch die Software am Ende 
wieder hergestellt: Einstellungen der Ventilatordrehzahl, Seriennummer und Netzwerkeinstellungen.

Bitte beachten Sie die folgenden Schritte und Hinweise in der Software profi-air cockpit pro genau, da ein 
Abbruch oder Fehler während des Firmware-Updates unter Umständen zu einer Beschädigung der Steuer-
platine führen kann.
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Im letzten Prozessschritt werden nun die gespeicherten Gerätedaten zurück auf die 
Steuerplatine geschrieben.

Nachdem die Firmware auf der Steuerplatine installiert ist, werden Sie  aufgerufen 
den PC / Laptop mit dem USB-Kabel wieder zu verbinden.

Die Firmware wurde erfolgreich aktualisiert.

Als letzten Schritt können Sie die notierten Einstellungen wieder übernehmen.
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