
profi-air® tunnel/Ovalkanal 

Montageanleitung / Mounting instructions

max. 
165 m3/h

max. 
330 m3/h

max. 
225 m3/h

   Mindest-

  abstand

 Minimum 

distance

Mindestabstand profi-air tunnel Bogen 90° profi-air tunnel Rohr 132 x 52 gebogen
– einseitige Belegung             ➔ 30 cm – einseitige Belegung                  ➔ 45 cm
– beidseitige Belegung           ➔ 60 cm – beidseitige Belegung           ➔ 90 cm

Minimum distance profi-air tunnel bend 90° profi-air tunnel pipe 132 x 52 bend
– connection on one side       ➔ 30 cm – connection on one side            ➔ 45 cm
– connection on both sides    ➔ 60 cm – connection on both sides         ➔ 90 cm
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